ПРИЛОЖЕНИЕ

“ Типовое программирование реле для счетчиков ЕА02/05”

(с указанием привязки выходных сигналов к клеммнику счетчика)



ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЛЕ ДЛЯ ПЛАТЫ Р1

  Поpог по таpифу         1:   0.000

  Поpог по таpифу         2:   0.000

  Поpог по таpифу         3:   0.000

  Поpог по таpифу         4:   0.000

    ПЛАТЫ РЕЛЕ    
 Реле  1        Реле  2        Реле  3        Реле  4

  MAIN:                           kWh-ПТР
Контакты клеммника:    21-20

  COMM RELAY :            НЕТ                НЕТ              НЕТ             НЕТ

Контакты клеммника:

  PULSE OUTPUT:
 KVARh-ПТР      НЕТ
       НЕТ              НЕТ

Контакты клеммника:    23-22

 LOAD CONTROL :
  НЕТ                НЕТ              НЕТ             НЕТ


Контакты клеммника:



ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЛЕ ДЛЯ ПЛАТЫ Р2

  Поpог по таpифу         1:   0.000

  Поpог по таpифу         2:   0.000

  Поpог по таpифу         3:   0.000

  Поpог по таpифу         4:   0.000

  ПЛАТЫ РЕЛЕ    
 Реле  1           Реле  2                 Реле  3        Реле  4

  MAIN:                           kWh-ПТР*
Контакты клеммника:    21-20
  COMM RELAY :            KWh-ПТР        KVARh-ПТР          НЕТ             НЕТ

Контакты клеммника:    23-22, 27-26     25-24,29-28

  PULSE OUTPUT:
 НЕТ                НЕТ
                  НЕТ              НЕТ

Контакты клеммника:

 

 LOAD CONTROL:
 НЕТ               НЕТ                          НЕТ             НЕТ


Контакты клеммника:



                                 *Программируется по заказу



ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЛЕ ДЛЯ ПЛАТЫ Р3

  Поpог по таpифу         1:   0.000

  Поpог по таpифу         2:   0.000

  Поpог по таpифу         3:   0.000

  Поpог по таpифу         4:   0.000

    ПЛАТЫ РЕЛЕ    
 Реле  1        Реле  2               Реле  3        Реле  4

  MAIN:                           kWh-ПТР
Контакты клеммника:    21-20

  COMM RELAY :            НЕТ                НЕТ                     НЕТ                 НЕТ

Контакты клеммника:

  PULSE OUTPUT:
 KVARh-ПТР      KWh-ВЫД    KVARh-ВЫД     НЕТ

Контакты клеммника:    23-22                  25-24            27-26

 LOAD CONTROL :
  НЕТ                   НЕТ              НЕТ                    НЕТ


Контакты клеммника:




ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЛЕ ДЛЯ ПЛАТЫ Р4

  Поpог по таpифу         1:   0.000

  Поpог по таpифу         2:   0.000

  Поpог по таpифу         3:   0.000

  Поpог по таpифу         4:   0.000

    ПЛАТЫ РЕЛЕ    
 Реле  1          Реле  2            Реле  3         Реле  4

  MAIN:                           kWh-ПТР*
Контакты клеммника:    21-20

  COMM RELAY :            kWh-ПТР     KVARh-ПТР    KWh-ВЫД     KVARh-ВЫД  

Контакты клеммника:    23-22,31-30   25-24,33-32     27-26,35-34    29-28,47,46

  PULSE OUTPUT:
 НЕТ               НЕТ
         НЕТ                НЕТ

Контакты клеммника:


 LOAD CONTROL :
 НЕТ              НЕТ                  НЕТ                НЕТ


Контакты клеммника:



                                 *Программируется по заказу


ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЛЕ ДЛЯ ПЛАТЫ Р1N (N-Реле нагрузки)

  Поpог по таpифу         1:   1.000

  Поpог по таpифу         2:   2.500

  Поpог по таpифу         3:   3.200

  Поpог по таpифу         4:   2.100

    ПЛАТЫ РЕЛЕ    
 Реле  1        Реле  2        Реле  3        Реле  4

  MAIN:                           kWh-ПТР
Контакты клеммника:    21-20

  COMM RELAY :            НЕТ                НЕТ              НЕТ         Load Control
Контакты клеммника:                                                                  41-40

  PULSE OUTPUT:
 KVARh-ПТР   НЕТ
       НЕТ            НЕТ

Контакты клеммника:    23-22

 LOAD CONTROL :
  НЕТ                НЕТ              НЕТ           НЕТ


Контакты клеммника:


                                  

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЛЕ ДЛЯ ПЛАТЫ Р2N (N-Реле нагрузки)

  Поpог по таpифу         1: 1.000

  Поpог по таpифу         2: 2.500

  Поpог по таpифу         3: 3.200

  Поpог по таpифу         4: 2.100

ПЛАТЫ РЕЛЕ    
 Реле  1           Реле  2                 Реле  3        Реле  4

  MAIN:                           kWh-ПТР*
Контакты клеммника:    21-20
  COMM RELAY :            KWh-ПТР        KVARh-ПТР          НЕТ             Load Control
Контакты клеммника:    23-22, 27-26     25-24,29-28


41-40

  PULSE OUTPUT:
 НЕТ                  НЕТ
                  НЕТ              НЕТ

Контакты клеммника:

 

 LOAD CONTROL :
  НЕТ                  НЕТ                        НЕТ             НЕТ


Контакты клеммника:



                                                  *Программируется по заказу



ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЛЕ ДЛЯ ПЛАТЫ Р3N (N-Реле нагрузки)

  Поpог по таpифу         1:   1.000

  Поpог по таpифу         2:   2.500

  Поpог по таpифу         3:   3.200

  Поpог по таpифу         4:   2.100

    ПЛАТЫ РЕЛЕ    
 Реле  1           Реле  2            Реле  3        Реле  4

  MAIN:                           kWh-ПТР
Контакты клеммника:    21-20

  COMM RELAY :            НЕТ                    НЕТ              НЕТ              Load Control
Контакты клеммника:





      41-40

  PULSE OUTPUT:
 KVARh-ПТР      KWh-ВЫД    KVARh-ВЫД  НЕТ
Контакты клеммника:    23-22                  25-24            27-26

 LOAD CONTROL :
  НЕТ                   НЕТ               НЕТ                НЕТ


Контакты клеммника:




ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЛЕ ДЛЯ ПЛАТЫ Р4N (N-Реле нагрузки)

  Поpог по таpифу         1:   1.000

  Поpог по таpифу         2:   2.500

  Поpог по таpифу         3:   3.200

  Поpог по таpифу         4:   2.100

    ПЛАТЫ РЕЛЕ    
 Реле  1          Реле  2           Реле  3         Реле  4

  MAIN:                           Load Control
Контакты клеммника:    21-20

  COMM RELAY :            kWh-ПТР     KVARh-ПТР    KWh-ВЫД     KVARh-ВЫД  

Контакты клеммника:    23-22,31-30   25-24,33-32    27-26,35-34    29-28,47,46

  PULSE OUTPUT:
 НЕТ               НЕТ
        НЕТ                НЕТ

Контакты клеммника:


 LOAD CONTROL :
  НЕТ              НЕТ                 НЕТ                НЕТ


Контакты клеммника:




