Унифицированная система идентификации параметров ЖКИ

Счетчиков Альфа, АльфаПлюс (А2), ЕвроАльфа02/05 и ЕвроАльфа 10.

Ниже приводится список параметров, выводимых на ЖКИ, которые с целью унификации 

имеют одинаковые значения номера идентификации (ID) для различных типов счетчиков.

При пользовании этим списком следует помнить, что максимальное количество параметров, выводимых на ЖКИ, не должно превышать 64, включая и параметры сети

Вспомогательные параметры

001-099

001

дата

002

время

003

место установки счетчика

004

серийный номер счетчика

005

текущий сезон

Основные параметры

100

общая активная энергия потребления

200

общая активная энергия выданная

300

общая реактивная энергия потребления

400

общая реактивная энергия выданная

500

реактивная по квадрантам начиная с 501

600

Максимальная мощность по тарифам

700

ПЧ Максимальная мощность по тарифам

800

ПС Максимальная мощность по тарифам

Производные  параметры

101

активная энергия потребления по тарифу1



102

активная энергия потребления по тарифу2

103

активная энергия потребления по тарифу3

104

активная энергия потребления по тарифу4

110

ПЧ общая активная энергия потребления (1 во втором разряде-ПЧ)

111

ПЧ  активная энергия потребления по тарифу 1

112

ПЧ  активная энергия потребления по тарифу 2

113

ПЧ  активная энергия потребления по тарифу 3

114

ПЧ  активная энергия потребления по тарифу 4

120

ПС  общая активная энергия потребления (2 во втором разряде-ПС)

121

ПС  активная энергия потребления по тарифу 1

122

ПС  активная энергия потребления по тарифу 2

123

ПС  активная энергия потребления по тарифу 3

124

ПС  активная энергия потребления по тарифу 4

аналогично по параметрам

200

300

400

501

kvarh-Q1

502

kvarh-Q2

503

kvarh-Q3

504

kvarh-Q4

511

ПЧ kvarh-Q1

512

ПЧ kvarh-Q2

513

ПЧ kvarh-Q3

514

ПЧ kvarh-Q4

521

ПС kvarh-Q1

522

ПС kvarh-Q2

523

ПС kvarh-Q3

524

ПС kvarh-Q4

611

Мах Р Птр  Тариф1 ( 2ой разряд-вид энергии, 3ий разряд-тариф)

612

Мах Р Птр  Тариф2

613

Мах Р Птр  Тариф 3

614

Мах Р Птр  Тариф 4

621

Мах Р Выд  Тариф1

622

Мах Р Выд  Тариф2

623

Мах Р Выд  Тариф 3

624

Мах Р Выд  Тариф 4

631

Мах Q Птр  Тариф1

632

Мах Q Птр  Тариф2

633

Мах Q Птр  Тариф 3

634

Мах Q Птр  Тариф 4

641

Мах Q Выд  Тариф1

642

Мах Q Выд  Тариф2

643

Мах Q Выд  Тариф 3

644

Мах Q Выд  Тариф 4

711

ПЧ Мах Р Птр  Тариф1 ( 2ой разряд-вид энергии, 3ий разряд-тариф)

712

ПЧ Мах Р Птр  Тариф2

713

ПЧ Мах Р Птр  Тариф 3

714

ПЧ Мах Р Птр  Тариф 4

721

ПЧ Мах Р Выд  Тариф1

722

ПЧ Мах Р Выд  Тариф2

723

ПЧ Мах Р Выд  Тариф 3

724

ПЧ Мах Р Выд  Тариф 4

731

ПЧ Мах Q Птр  Тариф1

732

ПЧ Мах Q Птр  Тариф2

733

ПЧ Мах Q Птр  Тариф 3

734

ПЧ Мах Q Птр  Тариф 4

741

ПЧ Мах Q Выд  Тариф1

742

ПЧ Мах Q Выд  Тариф2

743

ПЧ Мах Q Выд  Тариф 3

744

ПЧ Мах Q Выд  Тариф 4

811

ПС Мах Р Птр  Тариф1 ( 2ой разряд-вид энергии, 3ий разряд-тариф)

812

ПС Мах Р Птр  Тариф2

813

ПС Мах Р Птр  Тариф 3

814

ПС Мах Р Птр  Тариф 4

821

ПС Мах Р Выд  Тариф1

822

ПС Мах Р Выд  Тариф2

823

ПС Мах Р Выд  Тариф 3

824

ПС Мах Р Выд  Тариф 4

831

ПС Мах Q Птр  Тариф1

832

ПС Мах Q Птр  Тариф2

833

ПС Мах Q Птр  Тариф 3

834

ПС Мах Q Птр  Тариф 4

841

ПС Мах Q Выд  Тариф1

842

ПС Мах Q Выд  Тариф2

843

ПС Мах Q Выд  Тариф 3

844

ПС Мах Q Выд  Тариф 4

Параметры сети выводятся без ID, но в заданной последовательности

               LED   Птp                                        

               LED   Выд                                        
               LED   Q1                                       

               LED   Q2                                       

               LED   Q3                                       

               LED   Q4                                       

     *         PH 1 Напpяжн                                   

     *         PH 2 Напpяжн                                   

     *         PH 3 Напpяжн                                   

     *         PH 1 Угол фазы напpяжен                        

     *         PH 2 Угол фазы напpяжен                        

     *         PH 3 Угол фазы напpяжен                        

     *         PH 1 Ток                                       

     *         PH 2 Ток                                       

     *         PH 3 Ток                                       

     *         PH 1 Угол фазы тока                            

     *         PH 2 Угол фазы тока                            

     *         PH 3 Угол фазы тока                            

     *         SYS Коэф мощ                                  

     *         SYS kW                                         

     *         SYS kvar                                       

       
Дополнительные параметры

900-919

901

Кт   значение коэффициента трансформации тока

902

Кн   значение коэффициента трансформации  по напряжению.

903

Общий коэффициент трансформации Кт х Кн

904

Кe   постоянная счетчика    Втч/имп

905

Kd   постоянная счетчика     Вт/имп

906

Активная потребленная мощность текущего интервала усреднения

907

Активная потребленная мощность предыдущего интервала усреднения

908

Активная выданная мощность текущего интервала усреднения

909

Активная выданная мощность предыдущего интервала усреднения

Защитные параметры


920-939

920

Количество сбросов мощности

921

Дата последнего сброса мощности

922

Общее количество пропадания питания

923

Дата начала последнего пропадания питания

924

Время начала последнего пропадания питания

923

Общее время пропадания питания в минутах

923

Дата окончания последнего пропадания питания

924

Время окончания последнего пропадания питания

925

Общее время пропадания напряжения фазы 1

926

Общее время пропадания напряжения фазы 2

927

Общее время пропадания напряжения фазы 3

